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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flissig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025
Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG Br. 2 Br.3 Br.4
Labornummer 433023 433024 433025
16.04.2025, 16.04.2025, 16.04.2025,
Probenahmedatum
09:50 10:50 08:55
PROBENAHME
Ausbautiefe - - - m
Ausbaudurchmesser - - - cm
Entnahmetiefe - - - m
Ruhewasserspiegel - - - m
Forderdauer - - - min
Forderstrom - - - |/sec
abgesenkter Wasserspiegel - - - m
H:\HAAG\ERGEBNIS\TVO_EUV_2025\433023-433027_EUV.docx
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flissig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025
Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG Br. 2 Br.3 Br. 4
Labornummer 433023 433024 433025
N S — 16.04.2025, 16.04.2025, 16.04.2025,
09:50 10:50 08:55
PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PARAMETER
Farbung farblos farblos farblos
Tribung visuell klar klar klar
Geruch ohne ohne ohne
Temperatur bei Probenahme 10,5 9,8 8,9 °C
spez. el. Leitfahigkeit (25°C) vor Ort 501 584 535 uS/cm
spez. el. Leitfahigkeit (25°C) Labor 509 592 542 uS/cm
pH-Wert (tgem) vor Ort 7,5 7,3 7,4
pH-Wert Labor 7,6 7,6 7,7
Temperatur Labor 25,6 25,6 25,5 °C
geloster Sauerstoffgehalt 1,4 2,4 0,8 mg/|
Redoxspannung (bezogen auf NHE) 348 408 435 mV
Bk-Wert (pH 8,2) 0,43 0,50 0,43 mmol/|
Sk-Wert (pH 4,3) vor Ort 5,30 5,40 5,65 mmol/I
Sk-Wert (pH 4,3) Labor 5,27 5,37 5,56 mmol/I
SAK 254 nm 0,70 0,40 0,42 1/m
SAK 436 nm <0,1 <0,1 <0, 1/m
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flassig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025
Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG Br. 2 Br.3 Br. 4
Labornummer 433023 433024 433025
16.04.2025, 16.04.2025, 16.04.2025,
Probenahmedatum
09:50 10:50 08:55
KKATIONEN
Natrium (Na*) 9,0 3,5 12 mg/|
Kalium (K*) 0,82 0,85 0,99 mg/|
Calcium (Ca?) 65 83 67 mg/!
Magnesium (Mg?') 24 26 27 mg/|
Ammonium (NH4") < 0,05 < 0,05 < 0,05 mg/|
ANIONEN
Hydrogenkarbonat (HCO3’) 321 327 339 mg/|
Chlorid (CI") 3,3 13 4,9 mg/I
Sulfat (S04%) 6,1 20 10 mg/I
Nitrat (NOs’) 4,0 13 19 mg/|
Nitrit (NOy) < 0,01 <0,01 <0,01 mg/|
[ONENBILANZ
lonenbilanzfehler 1,01 1,44 1,64 %

| -)Hydroisotop
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flissig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025

Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG Br. 2 Br.3 Br. 4

Labornummer 433023 433024 433025

16.04.2025, 16.04.2025, 16.04.2025,
Probenahmedatum
09:50 10:50 08:55

SPURENSTOFFE

ortho-Phosphat (PO4*) <0,03 <0,03 <0,03 mg/|

METALLE

Aluminium <0,01 <0,01 <0,01 mg/I *
Arsen 0,007 0,001 < 0,0005 mg/| *
Eisen ges. 0,10 <0,02 < 0,02 mg/|

Mangan ges. <0,01 <0,01 0,03 mg/I

SUMMEN- UND EINZELPARAMETER

DOC 0,89 0,78 0,78 mg/|
Gesamtharte berechnet 2,60 3,14 2,75 mmol/I
Gesamtharte berechnet 14,6 17,6 15,4 °dH
UNDISSOZIIERTE STOFFE

meta-Kieselsaure (H2Si03) 20,8 15,4 16,3 mg/| *
BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

Koloniezahl bei 22°C in 44 * 4h 0 0 0 KBE/ml %
Koloniezahl bei 37°Cin 44 + 4h 0 0 0 KBE/ml *
Escherichia coli 0 0 0 KBE/100 m| *
Coliforme Keime 0 0 0 KBE/100 ml *

” -)Hydroisotop
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flissig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025

Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG GWM V3 GWM V4
Labornummer 433026 433027
Probenahmedatum 16.04.2025, 09:35 16.04.2025, 11:15
PROBENAHME

Ausbautiefe 72 63,8 m
Ausbaudurchmesser 15 16 cm
Entnahmetiefe 70 58 m
Ruhewasserspiegel 67,39 54,3 m
Forderdauer 30 25 min
Forderstrom 0,9 0,9 |/sec
abgesenkter Wasserspiegel 37,55 54,43 m
PHYSIKALISCH-CHEMISCHE PARAMETER

Farbung _ farblos farblos

Tribung visuell klar klar

Geruch ohne ohne

Temperatur bei Probenahme 9,1 9,1 °C
spez. el. Leitfahigkeit (25°C) vor Ort 669 784 uS/cm
spez. el. Leitfahigkeit (25°C) Labor 667 787 uS/cm
pH-Wert (tgem) vor Ort 7,3 7,2

pH-Wert Labor 7,5 7,5

Temperatur Labor 25,8 26,1 °C
geloster Sauerstoffgehalt 3,8 0,3 mg/I
Redoxspannung {bezogen auf NHE) 411 357 mV
Bk-Wert (pH 8,2) 0,83 0,83 mmol/I
Sk-Wert (pH 4,3) vor Ort 6,45 6,85 mmol/I
Sk-Wert (pH 4,3) Labor 6,20 6,71 mmol/I
SAK 254 nm 0,52 0,52 1/m
SAK 436 nm <0,1 <01 1/m

’ (- Hydroisotop
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flussig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025
Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG GWM V3 GWM V4
Labornummer 433026 433027
Probenahmedatum 16.04.2025,09:35 16.04.2025, 11:15
KATIONEN
Natrium (Na*) 7,0 10 mg/|
Kalium (K*) 0,76 0,88 mg/|
Calcium (Ca?') 86 100 mg/|
Magnesium (Mg?*) 33 41 mg/I
Ammonium (NHg") < 0,05 < 0,05 mg/|
ANIONEN
Hydrogenkarbonat (HCO3) 378 409 mg/!
Chlorid (CI") 13 2,7 mg/|
Sulfat (SO4%) 14 98 mg/|
Nitrat (NO3) 23 <0,2 mg/|
Nitrit (NO2) <0,01 <0,01 mg/I
IONENBILANZ
lonenbilanzfehler 1,70 1,74 %
SPURENSTOFFE
ortho-Phosphat (PO4*) <0,03 <0,03 mg/|
METALLE
Aluminium <0,01 <0,01 mg/I
Arsen 0,001 0,001 mg/I
Eisen ges. 0,09 <0,02 mg/|
Mangan ges. <0,01 0,07 mg/I

| ()Hydroisotop
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Probenart: flussig Probenahme: Niedermeier / HY
Laboreingang: 16.04.2025 Analytikbeginn: 16.04.2025
Analytikende: 27.06.2025
Priifparameter Priifergebnis Einheit
PROBENBEZEICHNUNG GWM V3 GWM V4
Labornummer 433026 433027
Probenahmedatum 16.04.2025, 09:35 16.04.2025, 11:15
SUMMEN- UND EINZELPARAMETER
DOC 0,97 1,18 mg/I
Gesamtharte berechnet 3,51 4,26 mmol/I
Gesamtharte berechnet 19,7 23,9 °dH
UNDISSOZIIERTE STOFFE
meta-Kieselsaure (H2Si03) 13,9 14,7 mg/|
ISOTOPE
Sauerstoff-18 (§'80-H20) -10,51 -10,52 %o
Deuterium (6%H-H20) -73,8 -73,4 %o
Deuterium-Exzess 10,28 10,76 %o
Tritium (3H) 5,4+0,6 <0,6 TU

| -)Hydroisotop



Priifbericht Nr. 433023 - 433027

Blatt 8 von 9

Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag
Priifparameter Priifverfahren
Tritium (3H) QMA 504-2/1: 2011-09; Flissigkeitsszintillationsspektrometrie (LSC) nach

Probenahme

pH-Wert (tgem) vor Ort
pH-Wert Labor

Temperatur Labor

spez. el. Leitfahigkeit (25°C) vor Ort
spez. el. Leitfahigkeit (25°C) Labor
gel6ster Sauerstoffgehalt
Redoxspannung (bezogen auf NHE)
Sk-Wert (pH 4,3) vor Ort
Sk-Wert (pH 4,3) Labor
Bk-Wert (pH 8,2)

Natrium (Na*)

Kalium (K*)

Calcium (Ca?)

Magnesium (Mg?*)
Ammonium (NH4*)
Hydrogenkarbonat (HCOs’)
Chlorid (Cl)

Sulfat (S04%)

Nitrat (NO3’)

Nitrit (NO2)

lonenbilanzfehler
ortho-Phosphat (PO4*)
Mangan ges.

Eisen ges.

Aluminium

DOC

Arsen

Deuterium-Exzess

Koloniezahl bei 22°C in 44 + 4h
Koloniezahl bei 37°C in 44 + 4h
Escherichia coli

elektrolytischer Anreicherung, gemessen in Tritiumeinheiten (TU) mit zweifacher

Standardabweichung (1 TU = 0,119 Bq/L); Ergebnis bezogen auf Messdatum (keine

Halbwertszeitkorrektur)
Grundwasser DIN 38402-A13:2021-12
DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04
DIN EN ISO 10523 (C5): 2012-04
DIN 38404-C4: 1976-12

DIN EN 27888 (C8):1993-11

DIN EN 27888 (C8):1993-11

DIN ISO 17289 (G25): 2014-12

DIN 38404-C6: 1984-05

DIN 38409-H7:2005-12

DIN 38409-H7:2005-12

DIN 38409-H7:2005-12

DIN EN 1SO 14911 (E34): 1999-12
DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Merck Spectroquant 1.14752: 2013-12
berechnet tiber SK-Wert

DIN EN 1SO 10304-1 (D20): 2009-07
DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07
DIN EN 1SO 10304-1 (D20): 2009-07
Merck Spectroquant 1.14776: 2017-01
berechnet

DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07
Merck Spectroquant 1.14770
Merck Spectroquant 1.14761

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01
DIN EN 1484 (H3): 2019-04

DIN EN ISO 17294-2 (E29): 2017-01
berechnet

TrinkwV 8§43 Absatz 3: 2023-06
TrinkwV §43 Absatz 3: 2023-06

DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09

| (-)Hydroisotop
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Projekt: Haag EUV
Auftraggeber: Markt Haag

Priifparameter Priifverfahren

Coliforme Keime DIN EN 1SO 9308-1 (K12): 2017-09 *
Gesamthérte berechnet berechnet

meta-Kieselsdure (H2Si03) DIN EN ISO 17294-2 (E29) ICP/MS ¥
Temperatur bei Probenahme DIN 38404-C4: 1976-12

Tribung visuell DIN EN ISO 7027 (C;): 2019-06

Geruch DIN EN 1622-B3 Anhang C: 2006-10

SAK 254 nm DIN 38404-C3: 2005-07

SAK 436 nm DIN EN ISO 7887-C1: 2012-04

Farbung DIN EN ISO 7887-C1: 2012-04

Deuterium (6§2H-H20) QMA 504-2/23: 2012-02; Cavity-Ringdown-Spektrometrie (CRDS); bezogen auf VSMOW-

Std.: 1lo=%1,5 %o
Sauerstoff-18 (6:80-H20) QMA 504-2/23: 2012-02; Cavity-Ringdown-Spektrometrie (CRDS); bezogen auf VSMOW-

Std.: 16= 0,15 %o

Legende
" Analytik in Kooperation mit akkreditiertem bzw. qualifiziertem
Priflabor

n.b. nicht bestimmt, Konzentration zu gering

< fir Messungen radioaktiver Parameter Angabe der Nachweisgrenze,
fur alle anderen Messungen Angabe der Bestimmungsgrenze

- nicht beauftragt

X qualifiziertes Verfahren mit ausstehender Akkreditierung

Anmerkungen

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Priifgegenstiande.

Ruckstellmuster von Feststoffproben und flissigen KW-Proben werden 8 Wochen nach Ergebnismitteilung,
Rickstellmuster von wéssrigen Proben werden 16 Wochen nach Ergebnismitteilung entsorgt - sofern nicht
anders vereinbart.

Auch eine auszugsweise Veroffentlichung von Priifergebnissen bedarf der ausdriicklichen schriftlichen
Genehmigung der Hydroisotop GmbH.

Es gelten die allgemeinen Geschiftsbedingungen der Hydroisotop GmbH.

(Geschaftsflihrer)
27.06.2025
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